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Ev. kommentarer:

1. Installation är utförd och godkänd som skyddsmodul.

2. Kontroll av öppning och stängning av dräneringsventil godkänd.

3. Kontroll av täthet i dräneringsventil godkänd.

4. Kontroll av täthet i backventil 2 på utloppssidan godkänd.

5. Återställd till driftsförhållande.
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